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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo busco alcanzar un objetivo principal implementar un 

sistema de climatización VRV para disminuir el consumo eléctrico en clínicas 

de la ciudad de Lima-Perú 2021. Es por ello, para el logro de este objetivo se 

emplearon herramientas como el diagrama de Gantt, el software Project, un 

programa para el diseño del sistema VRV, excel, entre otras. Por lo cual, se 

evidencia al procesarse la información de los equipos a implementar que el 

consumo mensual es de 41.032,08 KWh, trabajando de igual forma los 

equipos por 12 horas diarias por el costo mensual total de S/. 7.796,10 nuevos 

soles. Por lo cual, al implementar estos sistemas de climatización VRV, se 

obtiene un ahorro mensual de S/. 1. 994,68 nuevos soles y de consumo el 

ahorro es de 10.498,32 Kw/h. En definitiva, no solo se tuvo un ahorro del 20% 

en el consumo sino también en el costo, además se desarrollaron algunas 

competencias profesionales tales como diseño y ejecución de soluciones para 

el desarrollo de procesos, el análisis de problemas, desarrolló de destrezas 

en el uso de herramientas informáticas y por último, la gestión de proyecto. 
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